Panstwowy K3
Powiatowy Inspektor Sanitarny '3 2022 -06- 13
w Obornikach Tl 28 /z

Oborniki, dn 10 czerwca 2022 r.

ON-HK.903.1.35.2022

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociagu publicznego
w Gorzewie pobranej do badan przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru
probek wody na dany rok przez organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych
przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu w ramach kontroli urzedowej oraz wykonanych przez Laboratorium SGS Polska,
ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna, przeprowadzonych przez przedsigbiorstwo
wodociggowe w ramach kontroli wewnetrznej podmiotu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w oparciu o otrzymane
sprawozdania z badan wody przeprowadzone w ramach kontroli urzedowej (monitoring
parametréw grupy A) w dniu 30.05.2022 r. oraz kontroli wewnetrznej (monitoring parametrow
grupy A) pobranej w dniu 30.05.2022 r. z wodociagu publicznego Gorzewo, w punktach:
. stacja uzdatniania wody — sprawozdanie z badan nr SB/61404/06/2022 z dnia
02.06.2022 1.
2. sie¢ — sprawozdanie z badan nr N/1402/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 02.06.2022 r.,
nr N/1402/2022/LB-WG/PM/ z dnia 02.06.2022 r.

stwierdza, ze woda dostarczana do sieci z wodociggu publicznego w Gorzewie,
w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spelnia wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda nadaje si¢ do spozycia
i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakosci wody zostata wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi /Dz.U. 2017 1., poz. 2294/.
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Zataczniki:
i. Sprawozdanie z badat nr N/1402/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 02.06.2022 =,
ar N/1402/2022/LB-WG/PM/ z dnia 02.06.2022 .
mujg:
Przedsigbiorstwo Komunaine w Ryczywole Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywoi
2. aa.
Do wiadomosci
i. Wojt Gminy Ryczywot
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywol

2
-

Strena2z 2



stronal /2

DZIAL LABORATORYJNY

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1402/2022/LB-WG/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki

*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Oborniki Nr rejestru probki: N/1402/2022
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 30.05.2022 r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi Data przyjecia probki: 30.05.2022 r.
*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi / 2 Stan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Gorzewo

kran czerpalny na pompowni Ludomy

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 30.05.2022 r. Data zakorczenia badan fizykochemicznych: 01.06.2022 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze obj¢te zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN
ik Ni § §¢
den k s iepewno$¢ Warto
Lp. Parametr Tdentyfi ator.nll)etody Informac{a wyniku parametryczna ¥ | Jednostka
badawczej 0 rezultac,l)e badania ¥ (dopuszczalna)
badania *
akceptowalna przez
037 kulnsumcntéw i bez
1 |Metnosc PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Q ' - e | NTU
zakres wartosci do
1,0 NTU
akceptowalna przez
ki tow i b
PN-EN ISO 7887: 2012 12 - SRyl
2 D +Ap1:2015-06 metoda D 0 emian: alecany | Mg /1Pt
: zakres wartosci do
15mg /1
o . akceplowalny przez
3 Zapach PN-EN 1622: 2006 Q <2 _ konsumentéw i bez TON
P + IB-09-A-040 wyd. 2 z dnia 20.04.2009 r. akceptowalny nicprawidlowych
Zmian
4 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 of 78 - 6,59,5 ,
4 0 -
Przewodnosc¢ (w 25°C) 800 2500 uS / em
5 | Temperatura pomiaru PN-EN 27888: 1999 Q
Korekta za pomoca urzadzenia do 15,5 - = °C
kompensacji wplywu temperatury
* - dane dostarczone przez Klienta
I Metody badawcze stos ne w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznac-zonej do

2

3

4)

spozycia preez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE

w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresic pomiarowym akredytowanej metody (ponwierdzonej akredviacig PCA nr AB 438), wtedy laboratorium w sprawozdaniu z hadar przedstawia
informacjg o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

~ wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka lub

~ wartosci gdrnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjq o warfosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.

Dla bada fizychochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na spravwo=daniu w Jormie .~ lub ., =" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:

(4) = ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

(B) ~ poniZej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ):

(C) - powyzej gbrnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczonq dla metody badawczej
przy prawdopodobieiishvie rozszerzenia 93% iwspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé swigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem hudzetu niepesnosci, Jezeli pribki
pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WG.

(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z piepewnoscia rozszerzonq dla tej wartosci;

(E) - gdrna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz = niepewnoscia roz. erzong dla tej wartosci.

Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia prze= ludzi (D=. U. = 2017 r. poz. 2294).

W ninigjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotycza wylgcznie badanych / pobranych prébek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna skladaé pisemnic W ciggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewtasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobicrania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania prébek) moze mie¢ wplyw na waznosé wynikéw. W przypadku prébek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnosza si¢ do otrzymane;j probki.
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1402/2022/LB-WG/PCH/

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

02.06.2022 r. 06.06.2022 r. mgr Joanna Langner
...................................................................................................... Asystent Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody i Gleby
Autoryzowal:

Imig, nazwisko, stanowisko

Podpis jest prawidiowy

Dokument podpisany przez Jo: angner; WSSE w Poznaniu

Data: 2022.06.06 09:45:21 CESR

poapis aickiuuiuLuy, caryikowzay v/ 60i922..=08=..0 6
viynik weryfikacji: wainy
nigwazny
N brak mozliwosci wervfikacji [ ]
nedpis
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DZIAL LABORATORYJNY

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1402/2022/LB-WG/PM/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Oborniki
*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny
Nr rejestru prébki: N/1402/2022
*Data pobrania prébki: 30.05.2022 r.
Data przyjecia probki: 30.05.2022 r.

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Oborniki

*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.
Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi /2 Stan proébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Gorzewo

kran czerpalny na pompowni Ludomy

Data rozpoczecia badan mikrobiologicznych: 30.05.2022r. Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 02.06.2022 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN

Niepewno§¢ -
Wonll! | pmimwz | s
Identyfikator metody Informacja | oszacowanymi ;
Lp. Parametr ) o rezultacie s “ Jednostka
granicami
badawczeJ Badsiia 2) przedzialu (dopuszczalna)
wyniku ¥
L, . . . ” 1 = bez
1 %gcz)lzn?cl1iz§?pn;117(;;lorgamzmow PN-EN ISO 6222: 2004 nieprawidtowych jtk /1 ml
Zmian -
2 |Bakterie grupy coli EZIIEZI\(J) {5%3308—1: - 0 g 0 jtk / 100 ml
- «]= i4-12
3 | Escherichia coli f 1111?21\(’)235308 1:2014-12 0 - 0 jtk / 100 ml

* - dane dostarczone przez Klienta
jtk - jednostka tworzaca kolonig

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniaja wymagania okreslone w Rozporzad=eniu Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. »w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez lud=i (D=. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym
akredytowanej metody (potwierdzonej akredytaciq PCA nr AB 438), wiedy laboratorium s sprawozdaniu = badari przedstawia informacje o uzyskanvm re=ultacie badania w postaci:
~ wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody - jednostka
= wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz = informacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.

Dla metod mikrobiologicznych informacje o uzyskanym rezultacie badania pr=edstawione w formie ,,~ " lub ,, -

badari podane ze znakiem akredytacyi.

sie na niepewnosci standardowej

Przedstawiona niepewnosc rozszerzona pomiaru dla wynikéw badan mikrobiologicznych zostala oszacowana zgodnie z wyt
onej pomnozZonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie rozsz

Jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.

&

3 Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przekraczala:
- 100 jtk'I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowey,

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Okreslono w Rozpor=qdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia pr=e= ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

" wraz z informacjq o granicach przed=ialu sq na sprawozdaniu z

znymi ISO 19036 metodq lgczenia skiadowych i opiera
erzenia 93%. Niepewno$¢ zwigzana = pobieraniem prébek

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznic badanych / pobranych probek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sklada¢ pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw bigdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze miec wplyw na waznos¢ wynikow. W przypadku probek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnosza sig¢ do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

mgr Elzbieta Chrzanowska
Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Laboratorium Badania Wody i Gleby

03.06.2022 r.

Data autoryzacji sprawozdania

02.06.2022 1.

Data sporzadzenia sprawozdania
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